Budapesti Médszertani Szociélis Kézpont és Intézményei
1134 Budapest, Dozsa Gyorgy (it 152.

Ajanlati felhivas kdzbeszerzés hatalya ala nem tartozo épitési beruhazasra’

Ajanlat kérg Budapesti Modszertani Szocialis Kézpont és Intézményei
lktatdszama:................coeeein, 12020. ligyintézéssel megbizott: Becsei Péter

Adészam: 15493950-2-41

Cégszerlien képviseli: Zakar Gergely igazgatd

Az ajanlat megtételéhez Becsei Péter, tel: +06-30-752-4190

szikséges informaciok E- mail: becsei.pater@bmszki.hu

Kérem arajanlatukat az alabbi épitési beruhazasra:

Foldszint-i és |. emeleti vizes helyiségek felljitasa egyéb jarulékos munkakkal, a mellékelt kbltségvetési
Kiiras szerint, mely az ajanlati felhivas 1. sz. melléklete,

1, Sziikséges munkak:

Az UNIVAZ szerkezet(i éptiletben, a foldszinten és részben az 1. emeleten vizes helyiségek teljes feldjita-
sa jarulékos munkakkal.

Az érintett helyiségekben végzendd munkakat a mellékelt arazatian koltségvetési kiiras tartalmazza. (1.
sz. melléklet)

A targyi munkakat igy kell végezni, hogy az atmeneti szallé rendeltetésszerii hasznalatat ne akadalyozza.
Ezért a munkavégzések litemezését minden esetben a Megrendeld képviselSjével egyeztetni kel

A munkék legkésébbi teljesitési hatarideje: 2020. 11. 15, de a pontos idSpont a Vallalkozasi Szerzédés-
ben kerll meghatérozasra, de a Megrendel§ elteljesitést elfogad.

A teljesités helye: 1097 Bp. Gyali it 33-35. ,A” épliletszamy fszt. és részben |. emelet
Feltételek:

1. Részajaniat nem tehetd.

2. Az ajanlatkérd az ajanlati felhivashoz mellékeli az arazatlan koltségvetési kiirast (1. sz. mellékiet).
Amennyiben az Ajanlattévé az ajanlatadashoz szlikségesnek tart tovabbi tételek bevonasat, ebben az
esetben is azokat a meglévé Kilras tételeiben kérjliik bearazni. Az ajanlatkéré a munkak felmérésé-
hez helyszini miiszaki bejarast, 2020. 09. 24.-én, délelétt 09 6rakor biztosit. Talalkozasi hely-
szin: a fenti idépontban a 1097 Bp. Gyali ut 33-35. porta bejarata elétt.

3. Az ajanlat hianypétiasa nem iranyulhat az ajanlat érdemi részének médositasara, kizarélag adminiszt-
rativ jellegll pontositast szolgalhat.

4. Az Ajanlatkérd az épitési beruhazasi eljarast - indokolas nélkiil eredménytelenné nyilvanithatja.

5. 4. Az Ajanlatkér6 az |. osztaly( teljesités elvarasa mellett, a részére legalacsonyabb 8sszeg(i ajanla-
tot tevd Ajanlattevivel kot Vallalkozasi szerzédést, mely tartalmazza a munkateriilet visszavétele utan
az epllet funkcidja szerinti teljes hasznalatbavételi lehetéséget.

6. Az ajanlati hataridd lejartaig (2020. 09. 29. 11,00 6ra) Ajanlatkérd az ajanlati felhivast visszavonhatja,

illetve modosithatja. EISbbirdl irasbeli értesitést, utobbi esetben Uj ajanlati felhivast kiiid valamennyi

ajanlattevének.

Eredményes efjaras esetén az épitesi beruhazas szerzédéskotés hatarideje: 2020. 10. 02. utan. (Veze-

téi dontést kovetden)
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7. Abeszerzésrdl a dontés meghozatalara az igazgaté jogosult.

8. Az Ajanlatkerd, tovabbiakban Megrendeld képviseldje, az altala igazolt teljesitést kovetben fogadja be
az Ajanlattevd, tovabbiakban Vallalkozd szamlajat. A teljesités ellenszolgaltatasat, a szamla atvételétdl
szamitott 30 napon belil Megrendeld atutalja a Vallalkozé bankszamlajara.

9. A Megrendeld kételezettségei: Amennyiben a Megrendel6 az ellenszolgaltatas atutalasaval késede-
lembe esik, a mindenkori jegybanki alapkamattal azonos mértékii kamatot koteles megfizetni (atutalassal)
a Vallalkozo részére.

10. Vallalkozé kotelezettségei: a, A Vallalkozé a vallalkozas folyaman felmeriilt, a munkavégzes mindsé-
gét, eredményes teljesitését veszélyeztetd, akadalyozo tényezorél a Megrendeld képviseldjét koteles 24
oran beliil frashan tajékoztatni. b. A mennyiségi — mindségi atvételkora Megrendelé altal eszrevételezett
esetleges hibakat, a Vallalkozo késedelem nélkil, kiilon térités nélkiil kételes kijavitani. c. A Vallalkozo az
elvégzett munkakra, a beépitett anyagokkal egy(tt, az atadastdl szamitott minimum 2 év idotartamra
szavatossagot és jotéllast vallal. A Vallalkozd szavatolja tovabba, hogy a teljesitése minden vonatkozas-
ban eleget tesz a vonatkozo jogszabalyokban foglalt kritériumoknak. d. A Véllalkozo a megrendeles
értékének megfeleld mértékben felelds a Megrendelének okozott karért, hibas, nem megfelel6 teljesite-
sért.

Az ajanlatok benyujtasa:

Az ajanlatot cégszeriien alirva 1 példanyban, 2020. 09. 29. délel6tt 11 oraig (beerkezési hataridd) lehet
benydjtani: a 1134 Bp. Dozsa Gyorgy Ut 150. 1. em. 106. helyiségben, személyesen, zart boritekban
munkanapokon, a beérkezési hatarnap el6tti napokon, 8,00- 13,00 ¢ra kozétt, vagy postan, a fenti cimre
elkildeni. Csak az az ajanlat érvényes, amely az ajanlatadasi hatéridén beliil a fent nevezett helyiségbe
bontatlanul megérkezik.

A boritékon szerepelnie kell; ,,BMSZKI, Gyali ut vizes helyiségek felijitdsa”.

Tovabba, hogy: ,A beérkezési hataridd elétt nem felbonthato!”

Az Ajanlattevé az ajanlattal egyiitt kételes benyujtani:
1. nyilatkozatot arra vonatkozdan, hogy meaismerte és elfogadta az ajanlati az ajanlati felhivas felteteleit,
2. céaieqyzek szamat, adoszamat, bankszamla szamat, a kapcsolattartdjanak elérhetéséqgi adatait (név,

telefonszam, e- mail, postazasi cim)

Eredményhirdetés:

Az ajanlatok bontésa: 2020. 09. 29. délel6tt 11.%° 6ra, 1134 Bp. Dozsa Gyorgy Gt 150. kijelolt iroda. Az
ajanlatok bontésan jelenlévék: 3 f6s biralo bizottsag. Eredményhirdetés hatérideje: 2020. 10. 01. iras-
ban (e- mailben torténd feladas)

Budapest, 2020.¢.9..11.

Kozzététel:
www.bmszki.hu, 2020.,.<. 7.1 L.
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Név :Budapesti Mddszertani
Szocialis Kézpont €s Intézményei
Cim :1134 Budapest Dézsa Gyorgy ut 152. Kelt: 2020.09.17.

A munka leirdsa:
A BMSZKI Gyali at 33-35.
A -épliletrész fszt és 1. emeleti vizes helyiségek felujitasi munkai.

Koltségvetés f00sszesito

Megnevezés Anyagkéltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei

1.1 Kozvetlen 6nkoltség Gsszesen

2.1 AFA vetitési alap
2.2 Afa Yo

3. A munka ara

Alairas



Munkanem ésszesitd

Munkanem megnevezése

Anyag sszege

Dij dsszege

Bontés, épitdanyagok Gjrahasznositisa

Koltségtéritések

[rtas, fold- és sziklamunka

Helyszini beton €s vasbeton munka

Eléregyartott épiiletszerkezeti elem
elhelyezése és szerelése

Falazas €s egyéb kémiivesmunka

Vakolas €s rabicolas

Hideg- és melegburkolatok készitése,
aljzat elokészités

Fa- és milanyag szerkezet elhelyezése

Fém nyilaszaro és épliletlakatos-szerkezet
elhelyezése

Uvegezés

Feliiletképzés

Szigetelés

Elektromosenergia-ellatas,

illawveznes 1

Epiiletgépészeti csdvezeték szerelése

Eptiletgépészeti szerelvények és
berendezések szerelése

Szelldztetéberendezések

Osszesen:




Bontds, épitdanyagok njrahasznositisa

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egys Anyag Dij Anyag Dij
o egysegAr  egységre  {(sszesen gsszesen
] 02-030- Sitt ledobd 10m 30lhasz
111 nalt
nap

Munkanem dsszesen:




Koltségtéritések

atvétele

Ssz. Tételszam  Tétel szijvege Menny. Egys Anyag Dij Anyag Dij
] g cgysegar  egysépre psszesen  (sszesen
1 19-010- Altaldnos teendék Meglévi megmaradd pve llegy
1.1.1 lefolyd vezetékek dtvizsgilisa,
2 [19-010-  |Altalanos teendék tervezési és eliskészitési 1{db
1.1.5 szakaszban, felvonulas, munkateriilet

Munkanem 6sszesen:




[rtds, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam  Tétel sztivege Menny. Egy Anyag Dij Anyag Dij
ség egységAr epgységre sszesen gsszesen
I [21-011-  [Epitési térmelék konténeres elszallitasa, 8{db
11.3 lerakasa, lerakéhelyi dijjal, 5,0 m*-es
konténerbe
2 21-011-12 |Epitd anyag deponélasa. 25|m3

Munkanem dsszesen:




Helyszini beton és vasbeton munka
hd

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egy Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
ség  cgységar  egységre fdsszesen
1 31-000- Beton aljzatok, jardak bontdsa 10 cm 45|m?2
134 vastagsagig, acélhalo erdsitési
kavicsbetonbdl
2 31-001-2-  |Hegesztett betonacél halo szerelése Epitési 45|m2
0452001 sikhalo; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm
osztassal 14,00 /4,00 BHBSS.50
3 31-030- Beton aljzat készitése helyszinen kevert 45|m2
11.1.1.2-  [betonbodl, kézi tovabbitassal és
0112110  |bedolgozassal, merev aljzatra,
tartdszerkezetre léccel lehtzva,
kavicsbetonbal, C 8/10 - C 16/20 kissé
képlékeny konzisztenciaji betonbél, 6 cm
vastapsde felett
4 31-031- Szerelébeton készitése, helyszinen kevert, 45|m2
2.1.1 cementbazisu esztrichbsl, C12 szilardsagi
osztalynak megteleléen 6 cm vastagsagban
Munkanem &sszesen:




Eléregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz. Tételszim Tétel szivege Menny. Egys Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
ég egységar egységre {sszesen
1 32-002- Eléregyartott azonnal terhelheté 9,5|fm
1.1.1- nyilasdthidalé elhelyezése (valaszfal

0112054 athidalok is), tartoszerkezetre, csoméponti
katés nélkiil, falazat szélességii athidalo
elemekbél] vagy tdbb elem epymas mellé
soroldsdval, a teherhordd falvall
elikészitésével

kiegészit6 hdszigetelés elhelyezdse néikiil,
0,10 t/db tomegig, égetett agyag-kerdmia
képenyes nyilasathidald (Fészek véséssel)

Munkanem Gsszesen:




Falazas és egyéb kimiivesmunka

Ssz. Tételszam Tétel sziivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Gsszesen
egyséodr egységre isszesen
1 33-000- Valaszfal és egyéb fal szerkezetek bontasa, 29(m2
21.1.1.1.1.1 |égetett agyag-keramia termékekbol, erdsitd
pillérrel vagy erdsit pillér nélkil falazva,
kisméretii, mészhomok, magasitott vagy
nagyméret(l téglabol, 15 cm vastagsagig,
falazo, cementes mészhabarcsbol falazva
2 33-011- Valaszfal épitése, porusbeton termékekbsl, 20f{m2
1.2.1.1.1.1. [normdl elemekbél, 50 mm falvastagsagban,
1-0120051 [600x200x100 mm-es méretil kézi
falazdelembd! (fugavastagsag 10 mm),
falazo, cementes mészhabarcsba falazva
YTONG valaszfalelem, Pve
el 600x200x 100 mm
3 33-061-2- |[Spalettazas 76|fm
0391060
4 |33-061-2- |Epitési tormelék depondldsa 35|m3
039]160
5 33-091-5.1- [Epitett zuhany készitése szigeteléssel. 11]db
1110002
6 33-091-6.1- | Teherhord6 és kitslté falazat égetett agyag- 10|m
1110002  keramia terimékekbdl, utélagos kava-

hozzafalazas bontott nyilasnal, kisméretl,
tomor téglabol Kisméretil tomor tégla
250x120x65 mm L.o. Hf5-me, falazé,
cementes mészhabares

Munkanem dsszesen;




Vakolas és rabicolas

Ssz, |Tételszam |Tétel sziivege Menny.|Egy Anyag Dij Anyag|Dij tsszesen
séo | egységir| egységre Osszesen
] 36-000- Vakolat leverése oldalfalrol vagy 186[m2
1.1.1 mennyezetrol 1,5 cm vastagsagig falazo,
cementes mészhabarcs
2 36-001- Sima oldalfalvakolat készitése kézi 181|m2
1.1.4- felhorddssal, belsé, vakold cementes
0550030  [mészhabarccsal, pérusbeton feliileten, 1 cm
vastagsagban Hvbd-me, belsé, vakolo
cementes mészhabarccesal és Hs60-cm,
feliletképzs (simitd), meszes
cementhabarcesal
3 36-090- Vakolatjavitas oldalfalon, tégla-, beton-, 39im2
1.1.2- kofelitleten vagy épitilemezen, a meglazult,
0550030  |sérilt vakolat eldzetes leverésével,
hianypdtlas 5-25% kozétt Hvb4-me, beltéri,
vakolo, cementes mészhabarcs mészpéppel
4 36-090- Vakolatok pdtlasa, keskenyvakolatok potldsa 70|m
2.1.1 oldalfalon, 10 cm szélessépip
Munkanem #sszesen:




Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat clokészités

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egyséoir egységre iisszesen
1 42-000-2.1 |Lapburkolatok bontésa, padléburkolat 45{m2
barmely méretii kbagyag, mozaik vagy tort
mozaik (NOVA) lapbol
2 42-000-2.2 |Lapburkolatok bontésa, fal-, pillér- és 145|m2
oszlopburkolat, barmely méretti mozaik,
kdagvae és csempe (oldalfali vagissal)
3 42-011- Fal-, pillér és oszlopburkolat 161|m?2
1.1.1.2- hordozdszerkezetének felilletelokészitése
01487062 beltérben, tégla, beton és vakolt
alapfeliileten, kenhet$ viz- és paraszigetelés
felhordasa egy rétegben, hajlaterfsité szalag
elhelyezésével kenhetd szigetelés, beltéri
4 42-011- Padléburkolat hordozdszerkezetének 45im2
2.1.1.2- feliiletelékészitése beltérben, beton
(148702  |alapfeliileten kenhetd viz- és paraszigetelés
felhorddsa egy rétegben, hajlaterdsitéd szalag
elhelyezésével kenhetd szigetelés, beltéri
5 42-011- Padloburkolat hordozoszerkezetének 45lm2
2.1.1.3.1- |feliiletelkészitése beltérben, beton
0215120  |alapfelileten simito feliiletkiegyenlités
készitése 5 mm dtlagos rétegvastagsagban
cementbazisd javitéanyag, 2-30 mm, kiil- és
beltérben
6 42-012- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése 161|m2
1.1.3.1.1.3- |beltérben, kenhetd szigetelésre, mézas
0214203 keramiaval, kétésben vagy haldsan, 3-5 mm
vtg, ragasztéba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm kdzotti
lapmérette]
7 42-022- Padléburkolat készitése, beitérben, kenheté 451m2
1.1.3.2.1.1- |szigetelésre, gres, képorcelan lappal,
0214203  |kotésben vagy hdldsan, 3-5 mm vig,
ragasztéba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm kdzotti lapmérettel
8§  |42-041-  |Ujonnan késziilt aljzat kiegyenlitése 45(m2
2.1.1- ragasztott parketta, valamint rugalmas
0214024  |burkolat ala (nagy igénybevétel} szabvanyos

cementresztrich ¢s betonpadlé feliilet
eldkészitése, 3 mm vastagsdgban

Munkanem dsszesen:




Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egys Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
£g egysEegar egységre bsszesen
1 44-000-1.3 |Fa vagy milanyag ny{laszard szerkezetek 24|m? 0
bontasa, ajto, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m?
kozott
2 44-090- Kiiszobesere kiiszobsinnel, 6 cm vastag 10fm 916
3.1 falban

Munkanem osszesen:




Fém nyilaszaro és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egys Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
ég eZySEQAr  egységre fsszesen
1 45-001- Beltéri ajtolapok elhelyezése, kiegészitt 4|db
2.1.1- szerelvényekkel, 40 mm vastag rdcsbetétes, 3

0134085  |oldalon falcolt ajtdlappal, 0,6 mm vastag
felilletkezelt acéllemezbdl, 750=2000-
1250x2250 mm névleges méretig,
eovsZAMvI tHmar aitdlaonal

Munkanem oOsszesen:




U\'egezés

Ssz. Tételszim Tétel sziivege Menny. Egy Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
ség  egységir egységre Gsszesen
1 46-000-1.2 |Torott iveg és régi tapasz eltavolitdsa 2,5|m2
barmilyen anyagu szerkezetbél, 0,50 m?
tablaméret felett
2 46-004- Milanyag szerkezetii nyiloszarny iivegezése 2,4|m?
1.1.1.3- hézagold alatétekkel és pattintos
(112011 iivegszoritdléces rogzitéssel, kétrétegtli

hoszigeteld tivegszerkezettel, hagyomanyos
livegszerkezetnél, 1,01-2,00 m? tiblaméret
kozott 4/16/4 hagyomdanyos kétrétegil
hiszigeteld

tivegszerkezet

Munkanem oOsszesen:




Felitletképzés

Ssz. Tételszam  Tétel szdvege Menny, Egy Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
ség  epységir  egységre 0sszesen
1 47-000- Belsé festéseknél feliilet el6készitése, 1,02[100
1.1.1.1 részmunkak; tobbrétegli meszelés lekaparasa m2
barmilyen padozatd helyiségben, tagolatlan
feliileten
2 47-000- Belst festésekné] felillet elékészitése, 32|m2
1.6.1.1 részmunkak; penészgatld felhorddsa (ij vagy
lekapart feliileten,
3 47-000- Belss festéseknél feliilet elékészitése, 78|m2
1.7.1.1 részmunkdk; eléfestés, barmilyen padozati
helyiségben, tagolatlan fellileten
4 47-000- Belst festéseknél felillet elékészitése, 1,02|100
1.21.1.1.1.1 [részmunkdk; glettelés, hagyomanyos meszes m2
glettel, vakolt felilleten, barmilyen padozatn
helyiséghen, tagolatlan felileten
5 47-000- Acélfeliletek mazolasanak elékészits és 34|m
4.1.5 részmunkai; régi olajfesték eltavolitasa
kapardssal (raskettdzas), csf és regisztercsd
feliiletré (80 NA-ig), fliggesztd és
tartdvasakrol, mosdé allvanyzatrol
6 47-011- Mészfestések, korszerl gyari készrekevert 102|m2
1.5.1.1.1-  [fehér vagy szines mészfestékkel, egy
0160010 szinben, tagolatlan sima feliileten, két
rétegben Mészfesték, magas
fehérségi, kornyezetbarat, piraitereszts
belsé falfesték
7 47-021- Acélfeliiletek dtvono festése csd és 34|m
314.1- regisztercsé felilletén (NA 80-ig), fliggesztén
0130361  |és tartdvason, sormosdd Allvanyzaton
miigyanta kitdanyagi, olddszeres festékkel
Trinat magasfényii zomancfesték, fehér 100.
8 47-031- Belsd fafeluletek fedémazolasa, 20|m2
1.3.1.1- miigyantabazisi (alkid) oldészertartalmua
0130701  |alapozoval, tagolatlan feltleten Trinat
alapozdfesték, fehér 100
9 47-031- Bels fafeliiletek zomanclakkozasa, 20|m2
1.5.1.1- miigyantabazisi (alkid) oldoszertartalmua
0130361 zomanccal, tagolatlan feliileten Trinat
magasfényii zomancfesték, fehér 100,
10 |47-041- Meélyalapozas 222\m2
1.1.1
Munkanem {sszesen:




Szigetelés

aljzathoz foltonként vagy savokban
olvasztasos ragasztassal, atlapolasoknal
teljes feliilet(i hegesztéssel fektetve
MASTERPLAST Ecobit 04 GV

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egy Anyag Dij Anyag Dij Osszesen
séo  eoységAr cgysépre dsszesen
| 48-002- Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes 45Im2
1.1.1.1.1-  }lemez szigetelés aljzatdnak kellGsitése, egy
0095372 rétegben, vizszintes felilleten, oldoszeres
hideg bitumenmazzal (szaraz feliileten)
2 48-002- Talajnedvesség elleni szigetelés; 45lm2
1.3.1.1- Padlészigetelés, egy rétegben, minimum 4,0
0118014 mm vastag oxidalt bitumenes lemezzel,

iivegfatyol hordozdrétegii, 4 mm névleges
vastagsagl oxidalt bitumenes vastaglemez,

Munkanem Gsszesen:




Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egy Anyag Dvj Anyag Dij tsszesen
ség  egységAr egységre sszesen
1 71-000- Vezetckek, kabelek és szerelvények bontasa; l{epys
1.4.1 védoesd leszerelése tartoszerkezetrdl, DN
100-ig Bontas dramtalanitas
2 71-001- Merev, simafalti mlianyag védécsd 127im
1.2.1.1 elhelyezése, elagazd dobozokkal, falon kiviil,
eldre elkészitett tartd szerkezetre szerelve,
erdsitett fald kivitelben, kizepes mechanikai
igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm
3 71-001- Eldgazé doboz illetve szerelvénydoboz 6|db
11.2.1- elhelyezése, falon kiviil, barmely méretben
0121107  |IP 66 védetiségig Beltéri sima elagazd
doboz, nehéz kivitel, Miidn 150 mm, furt,
Kéd: 772-774
4 71-001- Milanyag vezetékcsatoma, 65|m
24.1.1- padldszegélycsatorna elhelyezése eldre
0110553 elkészitett tartdszerkezetre szerelve,
idomdarabok nélkill, szélesség: 40 mm-ig
PannonCom-Kabel kdbelcsatorna MCS-2
32x15 -2 m, Csz: MCS2
5 71-002-1.1- | Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe 687|m
0213002  |huzva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetbvel, ledgazo kitésekkel, szigetelés
ellenallds méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozo vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm? Kdbel HO7V-K
450/750V
1x1,5 mm?, hajlékony rézvezetbvel (Mkh)
6 71-002-1.1- [Szigetelt vezeték elhelyezése védbesdbe &5|m
0224414  |hazva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetdvel, ledgaz6 kotésekkel, szigetelés
ellenallas méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozd vezetékvégek bekdtése nélkiil,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm?® HOSVV-F 3x1,3
MT kébel
7 71-002-1.2- | Szigetelt vezeték elhelyezése védbesdbe 72(m
0210006  |htzva vagy vezetékcsatorniba fekletve,

rézvezetdvel, ledgazd kitésekkel, szigetelés
ellenallas méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozo vezetékvégek bekotése nélkiil,
kereszimetszet: 4-6 mm? HO7V-U 450/750V

Ix6 mm?,




Elektromosenergia-ellatds, villanyszerelés

8 71-002-1.2- [Szigetelt vezeték elhelyezése védabesébe 510{m
(0213004  |huzva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetdvel, ledgazd kotésekkel, szigetelés
ellendllds méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozd vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 4-6 mm?® HO7V-K 450/750V
1x2.5 mm?,
hajlékony rézvezetdvel (Mkh)
9 71-003-5- |Vezeték elagazis készitése Fovezerék 6|db
0150038 elagazo
10 |71-003-9  |Vezetékosszekotdk elhelyezése 3-5 ts Wago 86|db
bonthato
1 |71-003- Szigetelt érvéghiively rogzitése vezetékre, 105]db
10.1- adagolé sajtolo szerszdmmal, 0,5 - 6 mm?
04910648
12 [71-005- Komplett vildgitasi ¢s telekommunikécios 12]db
1.1.1.1- szerelvények, Fali kapcsolok elhelyezése,
0570001 siillyesztve, 10-16A egypdlusi kapesoldk
Egypélustt kapcsold, rugds bekoiés, fehér
(101), 10A, 250 V~, kompletten, kerettel
13 |71-005- Komplett vilagitasi és telekommunikacios 12|db
1.11.1.1.1- |szerelvények, Csatlakozdaljzat elhelyezése,
0230109 siillyesztve vizmentes féldelt, egyes
csatlakozdaljzat
14 |71-008- Kismegszakitok €s kiegészitok elhelyezése 1 5|db
9.1.1- polusi 16A kismegszakitd
0299569
15 171-008- Kismegszakitdk és kiegészitbk elhelyezése 2|db
9.1.1- kalapsines szerelSlapra, 1 polusid 10A
0299570 kismegszakitd
16 |71-009- Aramkori kiselosztok falba siillyesztett 2|db
1.2.2- kivitelben, kalapsines szerel6lappal,
0122604 (kismegszakitok, véddkapcesoldk,
tavkapcsoldk sth. szaméra), kiselosztok 12-
18 egység kozott XBS MSK-12 modul.
17 |71-010-2.7- [Feliletre szerelt lampatest elhelyezése elére 18{db
0141201 elkészitett tartoszerkezetre, zart,por és
paramentes. LED-es kivitelben
18 |71-013- Erintésvédelmi halozat tartozékainak 2lm
4.2.1- szerelése. XBS PKS2 2 Potencial kiegyenlit
0555241 sin
19 |71-013-5.8- |Erintésvédelmi hilozat tartozékainak 51db
0310381 szerelése, EPH bekotések,nagykiterjedésii

fémtargy foldeld kotése




Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés
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71-013-9

Erintésvédelmi mérés és jegyzokonyv
készitése

mp*

Munkanem dsszesen:




Epiiletgépészeti esévezeték szerelése

Ssz. Tételszam

Tétel szdvege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egyséore

Anyag Dij dsszesen
Osszesen

! 81-000-
1.1.1

Csbvezetékek bontdsa, horganyzott vagy
fekete acélcsovek tartészerkezetrdl, vagy
padlécsaternabél ldngvagdssal, depenalassal,
DN 50 méretig

52im

2 81-000-
1.5.1

Csbvezetékek bontisa, ragasztott vagy
gumigyris tomitési PVC csévezeték
esetén, DN 25 - 50 kizitt

52im

3 81-000-
1.5.2

Csivezetékek bontasa, ragasztott vagy
gumigytirlis tomitéstt PVC csdvezeték
esetén, DN 65 - 100 kizbtt

23|m

4 81-001-
1.3.2.1.1.1.
1-0316001

Ivéviz vezeték, Otrétegti csé szerelése,
préselt csokotésekkel, csé elhelyezése
csdidomokkal, szakaszos nyomasprobaval,
falhoronyba vagy padlészerkezetbe szerelve
(horonyvésés kiilon tételben), DN 12-ig
VALSIR Pexal tobbrétegii csi tekercsben,
10 bar 95 °C

54Im

16x2 Rendelési kod: VS100108

3 81-001-
L.3.2.1.1.1.
2-0316011

Ivoviz vezeték, Otrétegli csé szerelése,
préselt csékotésekkel, csb elhelyezése
csdidomokkal, szakaszos nyomdsprébdval,
falhoronyba vagy padloszerkezetbe szerelve
{horonyvésés kiilén tételben), DN 15
VALSIR Pexal tobbrétegii ¢sé tekercsben, 6
mm vis

74|m

habositott PE szigeteléssel, 10 bar 95 °C,
20x2, Rendelési kod: VS100215

6 81-001-
1.3.2.1.1.2.
2-0316011

Ivoviz vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-
Xc/Al/PE-Xe, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-
Xb/AVPE-Xb vagy PE-Xb/AI/PE anyagbdl,
préselt csékotésekkel, csd elhelyezése
cstidomok nélkil, szakaszos
nyomasprobaval, szabadon csébilincsekkel,
DN 15 VALSIR Pexal tobbrétegii

55|m

PE-Xb/A] 0,35/PE-Xb csé tekercsben, 6 mm
vig., habositott PE szigeteléssel, 10 bar 95
°C. 20x2, Rendelési kéd: VS100215

7 81-001-
1.3.2.1.1.2.
3-0316017

Ivaviz vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-
Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/AI/PE-Xb, PE-
Xb/AIPE-Xb vagy PE-Xb/AI/PE anyaghbdl,
préselt csékdtésekkel, csé elhelyezése
cséidomekkal, szakaszos nyomdsprobdval,
szabadon csobilincsekkel, DN 20 VALSIR
Pexal tobbrétegii

54|m

PE-Xb/Al /PE-Xb csb tekercsben, 6 mm vig.,
habositott PE szigeteléssel, 10 bar 95 °C,
26x3, Rendelési kod: VS100217




Epiiletgépészeti cstvezeték szerelése

8 81-002- PVC lefolydvezetek szerelése, tokos, 18|m
3.2.1.2.1-  |gumigyiiriis kotésekkel, csé elhelyezése
0131002  |csdidomokkal, szakaszos tdmérségi
prdbaval, horonyba vagy padldcsatorndba,
DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyécst
32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M
9 81-002- PVC lefolyovezeték szerelése, tokos, 32|m
3.2.1.2.3-  |gumigyiiris kitésekkel, csd elhelyezése
(0131004  |csdidomokkal, szakaszos tomorségi
prébéval, horonyba vagy padlécsatornaba,
DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolybesé
50x1,8x2000 mm, KAEMO50/2M
10 {81-002- PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, 48|m
3.2.1.2.6- |gumigyiris kotésekkel, cso elhelyezése
0131007  fesdidomokkal, szakaszos tomorségi
probéval, horonyba vagy padlécsatornaba,
DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolydesd
110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M
11 |81-012- Elagazas készitése, meglévd horganyzott 3|db
1.1.3- vagy fekete acélcsd vezetéken, szabadon,
0220204  [horonyba vagy padlocsatornaba, DN 20-25

Horganyzott acélcsévon T-idom
kézbeiktatasaval MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.)

Munkanem Osszesen:




Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egy Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
ség  epyséoir egységre fisszesen
82-000-3.2 |Vizellatds berendezési targyak leszerelése, 7idb
falikutak, mosdok
82-000-3.4 |Vizellatds berendezési targyak leszerelése, 101db
WC csésze, piszodr tartozékokkal
82-000- Vizellatds berendezési tirgyak leszerelése, 1{db
392 zuhanytcsap
82-009-5.1- {Mosdd vagy mosdémedence berendezés 4|db
0112781 ¢lhelyezése €s bekitése,
82-009-9.1 [Zuhanycsaptelp fix zuhannyal 11]db
82-009- WC csésze elhelyezése és bekitése, 6|db
11.1.1.2-  |8blitbtartaly, sarokszelep, WC iildke,
0110231 nyomégombbal, porcelanbél, alsokifolyasu,
mélyoblitésti kivitelben ALFOLDI/BAZIS
porcelan mélyoblitésii WC csésze, 6 1 alséd
kifolyasu, fehér, Kod: 4033 00 01
82-009- Padlé alatti illetve faiba siillyeszthetd 14|db
21.2- biizelzars, Padlotsszefolyd
0135006
32-016- Piperetargyak elhelyezése négy vagy tébb 4]ldb
1.2.3- helyen felerdsitve, tiikir, elektromos bekdtés
0110014 Inéikil Tukér
Munkanem dsszesen:




Szelljztetoberendezések

Ssz. Tételszam  Tétel szbvege Menny. Egy Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
ség  egységir epgységre fsszesen
1 83-001- Kor keresztmetszetil [égcsatorna és idomaik 29|m
2.1.1- szerelése, tartdszerkezettel spirdlkorcolt
0830004  |lemezcsd, horganyzott acéllemezbdl, NA 63-
150 mm kozott pirdlkorcolt lemezesd borda
nélkill, horganyzott acéllemezbdl, v=0,5 mm,
NA 125 mm, Csz.:
2 83-006-6- |Kulonbozé tipusu kisventitator elhelyezése 4]db
0152101
Munkanem osszesen:




